
DIRECCION DEL FLUJO

TUB Ø21"HS A SUST POR PVC Ø20"

LEYENDA

PENDIENTE DE LA TUBERIA

REG A DEMOLER Y  RECONSTRUIR

2 UNIDADES - PROF. 3.00-3.50 M
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T(     )
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S(     )

Nº DE REGISTRO

COTA DE TAPA-(TERRENO)

COTA DE ENTRADA
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CALLE JOHN F. KENNEDY
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Ø20" PVC

48.80

S=0.024

Ø20" PVC

55.60

S=0.00095

Ø20" PVC

38.50

S=0.00095

Ø20" PVC

95.00

S=0.00095

Ø21" H. S.
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Ø
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94

R-193
(95.69)T

(94.301)S
(94.361)E

R-185
(97.25)T

(94.41)S

(95.74)E

96

98

100

102

R-184
(98.81)T

(96.911)S (97.174)E

R-183
(99.42)T

(97.227)S (97.257)E

R-182
(99.79)T

(97.294)S (97.324)E

R-181
(100.90)T

(97.415)S

(97.445)E

R-180
(100.87)T

(97.464)S

(97.564)E

Ø20" PVC

S=0.0012

Ø20" PVC

S=0.024

Ø20" PVC

S=0.00095

Ø20" PVC

S=0.00095

Ø20" PVC

S=0.00095

Ø20"PVC

S=0.00095

CAIDA

42.25 48.80 55.60 38.50 95.00 18.80

2 UNIDADES - PROF.  2.50-3.00 M
3 UNIDADES - PROF.  1.50-2.00 M
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CAÑADA

PUENTE ALC.

21

(32.37)Tn

(30.57)
1L - A

(29.441)E

34

(30.68)Conten

33

(30.62)Conten

35

(30.77)Eje

1

(32.00)Pp1

36

(29.77)Bc

32

(30.89)TapaReg.

48
(29.17)Bor

Alc.
Cajon

53
(28.51)Lomo

Alc.
52

(27.37)Fondo
Alc.

21

(32.37)Tn
4

(29.41)Pp54

(27.86)Fondo
Cañada

7

(27.83)Fondo
Cañada

5

(29.05)Pc

20

(30.81)Tn 30

(30.79)Tn

22
(32.27)Tn

29

(30.84)Tn

23

(32.48)Tn

28

(30.71)Tn

24

(32.31)Tn

25

(32.31)Tn

26
(32.09)Tn

27
(30.58)Tn

15

(31.68)Borde
Muro79

(31.68)Borde
Muro

14
(31.69)

Borde Muro

2

(31.00)Pp

73

(29.82)Tn

72

(29.03)Tn

71

(29.20)Tn

69

(28.74)Tn

70

(29.24)Tn

63

(29.08)Pc

61

(30.48)Pc

62

(30.60)Pc

78

(29.12)Tn
Alamb.

47

(29.29)Bc

3

(30.52)Pp1

31

(30.22)Pc

45

(29.96)Conten

34
(29.99)Conten

43

(30.07)Conten

42

(30.31)Conten

46

(29.68)Conten

37
(30.21)Conten

38
(30.20)
Conten

41

(30.35)Conten

40
(30.25)Conten

39
(30.19)Conten

51
(29.11)Bor

Alc.
Cajon

50
(29.21)Bor

Alc.
Cajon

49
(29.29)Bor

Alc.
Cajon

6

(27.96)Fondo
Cañada

55

(27.93)Fondo
Cañada

56

(27.72)Fondo
Cañada

8

(27.56)Fondo
Cañada

77

(29.91)Tn
Alamb.

9

(27.56)Fondo
Cañada

57

(27.51)Fondo
Cañada

58

(27.36)
Fondo

Cañada 76

(29.23)Tn
Alamb.

60
(27.34)
Fondo

Cañada
59

(27.26)
Fondo

Cañada

64

(27.42)
Fondo

Cañada

65

(27.48)
Fondo

Cañada

66

(27.24)
Fondo

Cañada

67

(27.23)
Fondo

Cañada

68

(27.01)
Fondo

Cañada

74

(29.08)Tn
Alamb.

75

(28.52)Tn
Alamb.

18
(27.01)Losa

de
Fondo

13
(31.68)

Borde Muro

19
(26.90)Losa de Fondo

12
 (31.72)Borde Muro

80
(26.95)

Losa de Fondo

11
(31.65)

Borde Muro

10
(31.72)

Borde Muro

16

(31.71)Borde
Muro

17

(31.72)Borde Muro

BAJANTES Ø6" PVC
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ISIPAD
O

R
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IA 8" PVC
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R
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A  S = 0.01

M
U

R
O
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C

KS 0.15 PAÑ
ETAD

O
S

TU
BER

IA 8" PVC
 PER
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R
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A  S = 0.01

TU
BE

R
ÍA

 Ø
20

" P
VC

 (S
D

R
-3

2.
5)

L 
= 

41
.2

7 
m

L 
= 

38
.0

4 
m

L = 64.10 m

S=0.002 m
/m

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)

Tub. Purga de Lodos

L 
= 

75
.5

7 
m

(29.381)S

(29.321)E

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)

Tub. Purga de Lodos

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
Tub. Purga de Lodos

V. C. Ø8" H.F.

Ø3" PVC

SALIDA BIOGAS

Ø
3" SALID

A BIO
G

AS

M
EN

SU
LAS

H
U

EC
O

S

Ø
12" Pvc(Sdr-32.5)

TUB. Ø12" ACERO

Ø
12" Pvc(Sdr-32.5)

S=0.002 m
/m

Ø
12" Pvc(Sdr-32.5)

Pozo Nº 1

Tub. Ø10" Encamisado en Ø12"

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)

Pozo Nº 1

Tub. Ø10" Encamisado en Ø12"

Pozo Nº 1

Ø10" Pvc(Sdr-32.5)

A POZO  FILTRANTE

Ø
10

" P
vc

(S
dr

-3
2.

5)

A 
PO

ZO
  F

IL
TR

AN
TE

Reg.

V. C. Ø8" H.F.

26° 19°
8°

(28.92)S
(28.79)S (28.91)E

(28.85)S

(28.84)E
(28.82)S

(28.81)E

L= 33.39 m

(28.73)E

(30.60)E

Ø10" P
vc(

Sdr-3
2.5)

A POZO  F
ILTRANTE

S=0.002 m/m

Ø12" Pvc(Sdr-32.5)

S=0.002 m/m

Ø12" Pvc(Sdr-32.5)

TUBERÍA Ø10" ENCAMISADO EN Ø12"

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
L= 6.15 m

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
L= 6.15 m

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
L= 6.15 m

L= 6.15 m
Ø8" Pvc(Sdr-32.5)

L= 6.15 m
Ø8" Pvc(Sdr-32.5)

L= 6.15 m

L= 34.32 m

L= 20.20 m

TUB. Ø12" ACERO

Reg.

MURO PLANTA EXISTENTE

(29.301)S

(30.60)E

MURO PLANTA EXISTENTE

MURO PLANTA EXISTENTE

(30.77)T

CALLE JHON F. KENNEDY

CALLE JOHN F. KENNEDY

EMPALME CON PLANIMETRIA DE LA RED
REGISTRO ALCANTARILLADO

CANAL DE SALIDA CANAL DE SALIDA

TAPA

HIERRO FUNDIDO

(28.55)E

(30.60)S

Ø6"H
N

L 
= 

8.
61

 m

TUBERÍA PURGA DE LODOS
Ø8" PVC (SDR-32.5)

SALIDA BIOGAS
Ø3" PVC

TUBERÍA PURGA DE LODOS
Ø8" PVC (SDR-32.5)

TUB. Ø8" PVC (SDR-32.5)

BAJANTES Ø6"
PVC
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PORTON METALICO
CORREDIZOGARITA

PARQUEOS

CALLE JHON F. KENNEDY

CAÑADA

PUENTE ALC.

(30.57)1L - A

32

(30.89)TapaReg.

48
(29.17)Bor

Alc.
Cajon

53
(28.51)Lomo

Alc.
52

(27.37)Fondo
Alc.

21

(32.37)Tn 4

(29.41)Pp54

(27.86)Fondo
Cañada

7

(27.83)Fondo
Cañada

5

(29.05)Pc

30

(30.79)Tn

22

(32.27)Tn

73

(29.82)Tn

72

(29.03)Tn

71

(29.20)Tn

78

(29.12)Tn
Alamb.

47

(29.29)Bc

31

(30.22)Pc

45

(29.96)Conten

34

(29.99)Conten
43

(30.07)Conten

42

(30.31)Conten

46

(29.68)Conten

37

(30.21)Conten

38

(30.20)Conten

41

(30.35)Conten

40

(30.25)Conten

39

(30.19)Conten

51
(29.11)Bor

Alc.
Cajon

50
(29.21)Bor

Alc.
Cajon

49
(29.29)Bor

Alc.
Cajon

6

(27.96)Fondo
Cañada

55

(27.93)Fondo
Cañada

56

(27.72)Fondo
Cañada8

(27.56)Fondo
Cañada

77

(29.91)Tn
Alamb.

9

(27.56)Fondo
Cañada

57

(27.51)Fondo
Cañada

58

(27.36)
Fondo

Cañada

60
(27.34)
Fondo

Cañada59
(27.26)
Fondo

Cañada

65

(27.48)
Fondo

Cañada
66

(27.24)
Fondo

Cañada

67

(27.23)
Fondo

Cañada

68

(27.01)
Fondo

Cañada

BAJANTES Ø6" PVCBAJANTES Ø6" PVC

Ø3" PVC

SALIDA BIOGAS

11
.6

TA
PA

 R
EG

ISTR
O

 0.70 x 0.70

Cota de
Explanacion

(30.40) Tu
b.

 Ø
20

" P
vc

(S
dr

-3
2.

5)

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
Tub. Purga de Lodos

Ø
8"

 P
vc

(S
dr

-3
2.

5)
Tu

b.
 P

ur
ga

 d
e 

Lo
do

s

L 
= 

75
.5

7 
m

(29.321)E

TERRENO : PROPIEDAD DE PACHECO VALERA

ÁREA ZONA DE PLANTA

A= 4, 631.82 m²

PERIMETRO = 280.14 mL

V. C. Ø8" H.F.

Ø3" PVC

SALIDA BIOGAS

Ø
3" SA

LID
A

 B
IO

G
A

S

M
EN

SU
LA

S

H
U

EC
O

S

Verja Bloques Perimetral

Verja Bloques Perimetral

Verja Bloques Perimetral

Verja Bloques Perimetral

69

(28.74)Tn

REACTORES
ANAEROBIOS

M
U

R
O

S BLO
C

KS 0.15 PAÑ
ETAD

O
S

TU
BER

IA 8" PVC
 PER

FO
R

AD
A  S = 0.01

M
U

R
O

S BLO
C

KS 0.15 PAÑ
ETAD

O
S

LO
SA D

ISIPAD
O

R
A e = 0.10

LECHOS DE SECADO

TU
BER

IA 8" PVC
 PER

FO
R

AD
A  S = 0.01

M
U

R
O

S BLO
C

KS 0.15 PAÑ
ETAD

O
S

TU
BER

IA 8" PVC
 PER

FO
R

AD
A  S = 0.01

S=0.002 m
/m

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)

Tub. Purga de Lodos

Ø8" PVC (SDR-32.5)

TUBERÍA PURGA DE LODOS

Ø8" PVC (SDR-32.5)
TUBERÍA PURGA

DE LODOS

Ø
12" Pvc(Sdr-32.5)

CANAL DE SALIDA

TUB. Ø12" ACERO

Ø
12" Pvc(Sdr-32.5)
S=0.002 m

/m

Ø
12" Pvc(Sdr-32.5)

Pozo Nº 1

Tub. Ø10" Encamisado en Ø12"

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)

Tub. Ø10" Encamisado en Ø12"

Pozo Nº 1

Ø10" Pvc(Sdr-32.5)

A POZO  FILTRANTE
Ø

10
" P

vc
(S

dr
-3

2.
5)

A 
PO

ZO
  F

IL
TR

AN
TE

Reg.

V. C. Ø8" H.F.

(28.92)S
(28.79)S (28.91)E

(28.85)S
(28.84)E

(28.82)S
(28.81)E

L= 33.39 m
(28.73)E

(30.60)E

Ø10" P
vc(

Sdr-3
2.5)

A POZO  F
ILTRANTE

S=0.002 m/m
Ø12" Pvc(Sdr-32.5)

S=0.002 m/m
Ø12" Pvc(Sdr-32.5)

Tub. Ø10" Encamisado en Ø12"

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
L= 6.15 m

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
L= 6.15 m

Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
L= 6.15 m

L= 6.15 m
Ø8" PVC (SDR-32.5)

L= 6.15 m
Ø8" PVC (SDR-32.5)

L= 6.15 m

L= 34.32 m

L= 20.20 m

CANAL DE SALIDA

TUB. Ø12" ACERO

Reg.

(29.301)S

(30.60)E

Pozo Nº 1

CARCAMO DE BOMBEO

(30.57)

(29.441)E

2

(31.00)Pp

Tu
b.

 Ø
8"

 P
vc

(S
dr

-3
2.

5)

L 
= 

41
.2

7 
m

(29.381)S

26° 19°

(30.77)T

TAPA

HIERRO FUNDIDO

(28.55)E

(30.60)S

Ø6"H
N

L 
= 

8.
61

 m

Tanque de Combustible

Caseta de Generador

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

∅3
"

S=1%

S=2%

S=
2%

R.L.∅2"
D.P.

C.V.∅2"

Ø2"

Ø3"
C.I.

SEPTICO

C.I.
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CAÑADA

PUENTE ALC.

48
(29.17)Bor

Alc.
Cajon

53
(28.51)Lomo

Alc.
52

(27.37)Fondo
Alc.

21

(32.37)Tn 4

(29.41)Pp54

(27.86)Fondo
Cañada

7

(27.83)Fondo
Cañada

5

(29.05)Pc

73

(29.82)Tn
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TERRENO : PROPIEDAD DE PACHECO VALERA

ÁREA ZONA DE PLANTA

A= 4, 631.82 m²

PERIMETRO = 280.14 mL

Verja Bloques Perimetral

Verja Bloques Perimetral
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L= 33.39 m
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Ø8" Pvc(Sdr-32.5)
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Pozo Nº 1

Tanque de Combustible

Caseta de Generador



PUNTO DE
INTERCONEXION UBICACION

ESCALA 1:1000

PARQUEOS

CANALETA (0.40x0.40x1.50) PARA

CONDUCTORES CON TAPA DE BARRAS

DE HIERRO DE Ø1/2" @ 3" A.D.

P.PTA.

P.EDE.

D.T.M.

P. BOARD.
C.C.M.

TR.S.
P.S.

PE2 PP1

PE1
PP2

12.00

3  THW # 4 (F)
1  THW # 6 (N)

LOCALIZACION

PARQUEOS

Ø6"HN
Ø6"HN

Ø6"HN

TUBERIA DE DESCARGA

HACIA LINEA DE IMPULSION

TUBERIA DE DESCARGA

HACIA LINEA DE IMPULSION

CANALETA (0.40x0.40x2.00) PARA

CONDUCTORES CON TAPA DE BARRAS

DE HIERRO DE Ø1/2" @ 3" A.D.

P.PTA.

P.EDE.
D.T.M.

P. BOARD.

C.C.M.

TR.S.P.S.

H
AI

TI

MAR CARIBE

CANAL DE
LA MONA

OCEANO ATLANTICO

EL SEIBO

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

H
AI

TI

MAR CARIBE

CANAL DE
LA MONA

OCEANO ATLANTICO

NORTE

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

HATO MAYOR
EL VALLE

AVENIDA JOHN F. KENNEDY

PLANTA DE
TRATAMIENTO

EL VALLE NORTE

A B C D A B C D A B C D

12,460V

12,460V

7,200V

MEDIA TENSION
FASE A

FASE B

FASE C

NEUTRO

SECCIONADOR
FUSIBLE

APARTARRAYO

FUSIBLE
SECCION

APARTARRAYO

FUSIBLE
SECCION

APARTARRAYO

240V

480V

480V

NEUTRO

FASE A

FASE B

FASE C
BAJA TENSION

0.
3M

ts
:

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

TRANSFORMADOR
POTENCIA: 45 (3 x 15) KVA
VOLTAJE: 7.2 KV
TENSION DE IMPULSO DE RAYO (BIL): 95KV/30KV
TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO 1 MIN.: 35KV/10KV
TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIALBAJO LLUVIA 10 SEG.: 30KV/6KV

CONDUCTORES
CALIBREAAA/C # 2/0
KCM: 133.1 (133,100 CM)
DIAMETRO: 11.35 MM
SECCION: 78.77 MM2
PESO/LONG. : 216..09 KG/KM
TENSION MECANICA: 24.01 KN
RESITENCIA AC 50 °C: 0.5562 OHNM/KM
REACITANCIA 1 PIE 50 °C: 0.3980 OHNM/KM
FACTOR DE ESPACIAMIENTO: 0.1162 OHNM/KM

APARTARRAYOS
VOLTAJE DE RED: 7.2 KV
TENSION NOMINAL 9 KV
CORRIENTE DE DESCARGA:10 KA

SECCIONADOR
TENSION NOMINAL: 7.2 KV
CORRIENTE NOMINAL: 200 AMPS.
CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 10.00 KA
NIVEL BASICO DE IMPULSO (BIL): 95.0 KV

SELECCION DE TRANSFORMADOR

EQUPO DE BOMBEO:

MOTOR            11.90 KVA     NOMINAL

SERVICIO ESTACION      3.0 KVA

CARGA DEL TRANSF. =  CARGA TOTAL POR EL FACTOR DE DEMANDA.

CARGA DEL TRANSF. = 11.90  x  100%

CARGA DEL TRANSF. =  14.90 KVA

SELECIONAMOS UN BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3 x 15 KVA

CARGA DEL TRANSF. = 11.90  +  3

DIRECCION DE LINEA PRINCIPAL

0.6 Mts.
ZANJA 0.3 M x 0.3 M ...

NO ESCALA

3.0 Mts.

MATERIAL DE RELLENO

0.
3 

M
ts

.

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

RESISTENCIA DE LA TIERRA

POSTES DE MEDIA TENSION, TERMINALES MT Y BT--MAXIMO 5 OHMIOS
POSTES CON TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES-- MAXIMO 2 OHMIOS
CANTIDAD MAXIMA DE VARILLAS 4

NOTA

3.0 Mts.
0.6 Mts.

VARILLA DE PUESTA A TIERRAVARILLA DE PUESTA A TIERRA
ADICIONAL

EL MATERIAL DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA Y BIEN COMPACTADO

DETALLE PUESTA A TIERRA

DIAGRAMA UNIFILAR

S CUT - OUT - 200 AMP, 15KV (3)

PP2

MM

40/3 AMP., 480V

3 CONDUCTOR THW No 4 (F)
1 CONDUCTOR THW No 6(N)

GENERADOR ELECTRICO DE
EMERGENCIA DIESEL 480/240V

3Ø, 30 KW, ESTANDAR

1 TUBERIA EMT Ø 2" (1)

        45/3AMPS., 480V

MAIN BREAKER,  60/3 AMP.

CONSUMO INSTALACION

TRANSFORMADOR SECO
5 KVA,  480/120-240 V, MONOFASICO

CONDUCTOR THW 10 

CONDUCTOR THW 8 

20/2 AMP., 480V

TRANSFER MANUAL 100/3 AMPS., 480V

PANEL BOARD BARRA DE 100 AMPS., EQUIPADO CON MAIN
BREAKER DE 60/3 AMPS., UN BREAKER DE 60/3 AMPS., UN

BREAKER DE 50/2 AMPS.Y UN BREAKER DE 20/2 AMPS.

MM

40/3 AMP., 480V

MM

40/3 AMP., 480V

3 CONDUCTOR THW  # 8

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
MOTOR DE 10 HP, 3Ø, 460V.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
MOTOR DE 10 HP, 3Ø, 460V.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
MOTOR DE 10 HP, 3Ø, 460V.

 PANEL DE 4/8 CIRCUITO

60/3 AMP., 480V

DISPONIBLE

50/2 AMP., 480V

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EQUIPADOS CON TRES
ARRANCADORES DIRECTO A LINEA  ( TIPOTRIPLEX)

M MEDIDOR DE ENERGIA

BANCO DE TRANSFORMADORES
PROPUESTO 15 KVA (3), 7,200/240-480
V, 1Ø, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN
ACEITE

3  THW # 4 (F)
1  THW # 6 (N)
1 THW # 6 (T)
TUBERIA PVC Y IMC Ø 2"

MAIN BREAKER ENCLOSURE,  60/3 AMP.

3  THW # 4 (F)
1  THW # 6 (N)
1 THW # 6 (T)
TUBERIA PVC Y IMC Ø 2"

CONDUCTOR DE GOMA  # 8 (4 HILO)
INTEGRADO COMO PARTE DE LA ELECTROBOMBA

1 CONDUCTOR THW  # 10
REGISTRO ELECTRICO EN

CARCAMO DE BOMBEO

1 CONDUCTOR THW No 6(T)

POSTE  PROPUESTO

PUESTA A TIERRA PROPUESTA

LINEAS TRIFASICAS PROPUESTAS.

M

LINEAS TRIFASICAS EXISTENTES.

LEYENDA ELECTRICASIMBOLOGIA

S
CUT - OUT - 200 AMP. 15KV EXISTENTE

MEDIDOR KW/H EXISTENTE

PARARRAYO 9 KV EXISTENTE

PANEL DE CARGA EXISTENTE

PT 60:1

CT 15:5

POSTE EXSTENTE

LAMPARA 250WATS, 240V EXISTENTE

VIENTO  DE POSTE A POSTE PROPUESTO

TRANSFORMADOR PROPUESTO DIAGRAMA
UNIFILAR

 BANCO DE TRANSFORMADORES
PROPUESTO

L-LV

CM= SECCION TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 
L= LONGITUD EN METROS
I= CORRIENTE DE CONSUMO DE LOS MOTORES
K= 12 POR ESTAR CONDUCTOR CARGADO POR DEBAJO DEL 80%

X 100 = 0.13% < 3.00% 0.60%R= 480

X100V

2 X 12 X 16 X 20 X 3.28

%R=

V= 0.60 V
41,740

V

CM
2 K I L * 3.28V

THW # 4 (EN CIRCULAR MILLS)

CAIDA DE TENSION EN LINEA ELECTRICA
SECUNDARIA

 A PLENA CARGA EN AMPERES

DETALLES DE ESTRUCTURA 306
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PARQUEOS

PE2 PP1

PE1
PP2

PUERTA DE ACCESO
 HOJAS CORREDIZA
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· Esfuerzo Admisible 2.0 kg/cm²
· Modulo de Reacción 2.40 kg/cm
· Clase de Sitio: Tipo D.

· Campo Lejano.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGON

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

7.  Proteccion de refuerzo y recubrimiento deberá cumplir con las especificaciones
    establecidas en la tabla de recubrimiento de este plano. Ver Tab. No. 2.

6.  La soldadura de campo no se permitirá para acero Grado 60.

5.  El refuerzo de vigas y columnas no deberá ser interrumpido excepto indicación
    contraria en los detalles específicos.

4.  El espesor de hormigón alrededor del empalme no debe ser menor de 2 ∅ ni de 2.5 cm.
    Ver Fig. No.3.

3.  Son considerados como en la misma sección transversal los empalmes que tengan
    las extremidades más próximas a menos de 20% de la longitud de solape, considerandose
    la longitud mayor cuando las dos adyacentes son diferentes. Ver Fig. No.2.

especial en las vigas de los pórticos sismo-resistente.
solapes fuera de la mitad central en columnas y dentro de la zona de confinamiento

La ubicación de solapes seran especificados en cada caso particular. No se permitirá

2.  Los solapes de refuerzos en Columnas y Vigas debera cumplir con los requisitos
    especificados en el ACI-318 actualizado y reproducidos en este plano. Ver Tab. No. 5.

Materiales de este plano. Ver Tab. No.1.
ASTM A615. La Resistencia especificada a la fluencia (fy) es conforme a la Tabla de

1.  El refuerzo de acero para el hormigón deberá ser fabricado con los estandares del

3. Todo el hormigón vaciado en sitio deberá ser vibrado correctamente en todos los
   elementos, tanto verticales como horizontales.

2. Incluir en la mezcla de hormigón un aditivo Plastificante Reductor de Agua, que
   permita  aumentar el revenimiento sin alterar la relación agua/cemento prevista  en las
   especificaciones propias para la resistencias indicadas en este plano.

1. Todo el hormigón vaciado en sitio será del tipo y Resistencia Mínima a Compresión a
   los 28 días ( f'c ), según se especifica en la Tabla de Materiales. (Ver Tab. No.1.)

4. La tolerancia para el recubrimiento mínimo de concreto en Columnas y Vigas será
   de -1.30 cm y de -1.00 cm para muros. En ningun caso el recubrimiento será
   menor que el diámetro de la varilla especificada.

3. Huecos y Patinillos en muros y losas para las instalaciones sanitarias, eléctricas y
   mecánicas no especificados en estos planos deberán ser sometidos alARQUITECTO/
   INGENIERO para su aprobación.

2.  Para obtener las dimensiones de estos planos no se permitirán el uso de escalímetros.
    Cualquier diferencia en los acotamientos deberá ser informado elARQUITECTO/INGENIERO
    para su aclaración y/o corrección.

1.  La separación de barras están dadas en milimetros (mm). Los diámetros de las
   barras de refuerzo están expresados en unidades metricas.

1. Solicitaciones Sísmicas en conformidad al "Reglamento Para El Diseño De
Estructuras Sanitarias De Concreto", ACI 350-05.

5. El recubrimiento de barras esta dado en centimetros(cm).

5. Profundidad de excavación:
   será= >0.40m

2. Parámetros Preliminares de Suelo (HASTA REALIZACION DE ESTUIDO DE SUELOS).

DIAMETRO DE LA BARRA (pulgs)
ARMADURA EN MALLA
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6 3.5
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7 4

3/4"
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55
7.5 5

1"
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En el caso en que los empalmes sean efectuados
por solape, ademas de lo indicado en la tabla arriba,
debera ser  S >2.5 cm (VER FIGURA 4).
Debera siempre ser mantenida una distancia minima
de 2.5 cm, entre las barra de refuerzo y cualquier pieza
metalica empotrada en el hormigon, excepto cuando se
indique lo contrario en los planos de construccion
(VER FIGURA 5).
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4.0
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4.0

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Figura 1).

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo
menos, igual al diámetro de la
barra.
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BABLA No.4

Esc.  1 : 50ES-1

FIGURA 44
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GANCHOS TABLA No. 65
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FIGURA 19
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SOLAPE BARRAS CORRUGADAS11
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DETALLE LONGITOD DESARROLLO EN BARRAS12
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PERSPECTIVA GENERAL1

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Volumen
MURO-30
MURO-30 5 31.10 m³
Grand total: 5 31.10 m³

Tabla Losas de Fundacion

Tipo Cantidad Volumen

LF-30 cm 1 0.88 m³

LF-35 cm 1 14.25 m³

LT-20 cm 1 6.46 m³
Grand total: 3 21.59 m³
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ASH( ACERO HORIZONTAL)ASV( ACERO VERTICAL)

2Ø3/8"

2Ø1/2"

3Ø3/8"

ABERTURAS EN VENTANAS
ESC. 1:20

DAV
ES-1

DETALLE REFUERZO

3Ø1/2"
1Ø1/2"

MALLA ELECTROSOLDADA
D2.3 x D2.3 x 20 x 20

0.
10

0.
02

5
0.

07
5

ACERO                    Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO  F'c=210 Kgs/cm2

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.12 Mts, S.I.C.
Todo el acero es Ø3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro Ø3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será Ø3/8"@0.25 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será Ø3/8"@0.40 S.I.C.

COLUMNAS Y VIGAS
LEYENDA DE MUROS Y 

MURO BAJO NIVEL DE PISO

HORMIGON ARMADO 

MURO DE MAMPOSTERIA
CON CARGA

COLUMNAS HOR. ARM.

4Ø3/8"
D2.3 x D2.3 x 20 x 20 
ELECTROSOLDADA
MALLA 

Ø3/8"@0.15

2C
AL

ZO
S 

DE
 R

EC
.

DE
 0

.0
75

@
0.

50

Ø3/8"@0.60

EST.Ø3/8"@0.20

3Ø3/8"0.
25

0.
40

0.
20

0.
85

0.45

0.15

0.15 0.15 0.15

LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

12db

12db

6db

Ldh

db

Ldh

db

db 6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Le

1- MATERIALES:

1.1- HOMIGON fc'=210 kg/cm2. A LOS 28 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI
1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
∅ 1"             40
∅ 3/4"           30
∅ 1/2"           20
∅ 3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  210 Kg/cm2

SE
CC

IÓ
N

CR
IT
IC
A

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

∅

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"                          65.00
3/4"                         100.00

3/8"                          50.00

∅

     D(PULG.)                        Le(Cms.)

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DEL CODIGO ACI-318 Y DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                    7.50
b) LOSAS                                       2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                 4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - GEOTECNICAS :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh Longitud
embebida

db Diametro de
la varilla

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.80 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D

1.3- Campo Lejano

2- MATERIALES MUROS DE BLOQUES:
2.1- f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2
2.2- f'c MORTERO =  120 Kg/cm2  1:3
2.3- f'c CAMARA BLOCKS = 180 Kg/cm2

0.15

EST.3/8@0.15

2Ø1/2"

2Ø3/8"

0.
12

0.
40

0.
10

Ø3/8''@0.15

3Ø3/8''0.65

H≥
0.

30

0.15

EST.3/8@0.20

3Ø3/8"

2Ø3/8"

H 
Lo

sa

6Ø1/2"

0.15

0.
30

EST.Ø3/8"@0.20 

INTERSECCIONES DE MUROS
ESC. 1:20

DETALLE
DIM

ES-1

VIGA DE AMARRE
ESC. 1:15

VA1
ES-1

DETALLE

DETALLE REFUERZO MAMPOSTERÍA
ESC. 1:20

DRM
ES-1

DETALLE DE LOSA PISO
ESC. 1:10

DL
ES-1

COLUMNA C1
ESC. 1:10

C1
ES-1

VIGA DINTEL Di
ESC. 1:15

Di
E-01

VIGA DINTEL Di2
ESC. 1:15

Di2
E-01

ZAPATA MURO 0.15
ESC. 1:15E-01

ZAPATA MURO 0.15

ESC. 1:15E-01
BAJO NIVEL DE PISO54
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6.60

2.
50

6.00

(28.35)

Conducctor de Goma 00/4

Tapa de Tola  1.00 x 1.00

Hormigon Simple

(28.55)

1.50

Rejilla
Entrada Ø24" Pvc(Sdr-32.5)

Tapa Aluminio

SECCION B - B'

0.30
1.90

0.15
1.90

0.15
1.90

0.30

6.00

6.60

0.
35

0.
15

Tub. Ø6"
(30.40) Cota de Expl.

Colocar y Soldar con Cartabones
a Placas de 2.00 x0.50 x 1/2" de Espesor

Placas Coincidentes con los Muros de Hormigon
 con 4 Pernos  de Acero de 3/4"

SECCION A-A´

Bombas Sumergibles

(30.40)(30.40)

0.30
1.90

0.15
1.90

0.15
1.90

0.30

6.00

6.60

4.
90 4.

40

4.
35

N. A. N. A.

0.
35

2.
20

0.
30

2.
50

(30.60)

4.
90

N. T.(30.40) Cota de Expl.

Columna de Succion Ø6"

(30.625)

0.15

(30.80)
Tub. Ø6"

0.15

Tub. Ø6"

0.15

(30.60)

Columna de
Succion Ø6"

Bombas Sumergible

(30.40)

Tub. Ø6" Pvc

Tub. Ø8" Pvc
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52°

0.40 1.47 0.20 0.85
0.20

2.95 0.20 0.85 0.20 1.47

3.30

3.50

0.30
0.30

2.20

0.50

0.30

1.90

1.10

0.20

6.50

0.70

9.10

0.40
8.40

0.30

0.40
3.80

0.25
4.35

0.30

0.30

35.00

35.00

0.50

0.30

0.40

0.35

52°

0.40
1.470.200.85

0.20
2.950.20

0.85
0.201.47

9.10

0.40
8.40

0.40
3.80

0.25
4.35

0.30

0.50

0.40

8.44

0.30

0.40
4.05

0.30
4.05

0.30

5.05

0.50

0.15

0.30

6.00
3.50

0.40
4.05

0.30
4.05

17.90

3.30

5.30

0.20

1.70

1.20 0.25

20.71

0.40
11.60

0.40
2.60

0.30
2.80

0.30
5.60

0.25

0.25

0.30

0.20 1.00
7.01

0.40

8.46
0.40

0.70 0.15

0.70 0.15

0.85
1.20

0.20 1.00

1.00

1.35

0.20
2.40

0.20

0.15

3.60

0.40

4.40

0.50

0.40 0.40

3.60

Tub. Entrada Ø6"

Tolva de Residuos Solidos

Cota de Expl.
(30.40)

(34.15)

(35.40) (35.00)

Escalera de Acceso

3.75

(34.15)

SECCION B-B'
ESC. 1 : 100 SECCION A-A'

ESC. 1 : 100

SECCION C-C'
ESC. 1 : 100

BAJANTE Ø6" PVC

Ø12" PVC

Tub. Ventilacion Ø3" PVC

Tub. Ventilacion Desg. Lodos Ø8" Pvc

Canal de Entrada

CANAL DE INTERCONEXION

HUECOS CAMPANAS

VIGAS AMARRE COLUMNAS
TUB. Ø6" PVC TUB. Ø12" ACERO

HACIA REGISTRO

Cota de Expl.
(30.40)

MURO CANAL DE ENTRADA

SALIDA BIOGAS Ø3" V. C. Ø3" Tub. Ventilacion Desg. Lodos Ø8" Pvc

MURO CANAL DE ENTRADA
Tub. Entrada Ø6"

Ø8" PVC

APOYOS H.S.

Ø
8"

 P
V

C

Ø
6"

 P
V

C

DETALLE CANALETAS
DE RECOLECCION GRP

Pernos Inoxidables Ø3/8" Pernos Inoxidables Ø3/8"

Barras de Arriostre Canaletas GRP Ø3/8"

Pernos Inoxidables Ø3/8"

SALIDA DE LODOS Ø8" PVC

V. C. Ø3"

Ø8" PVC

Ø
8"

 P
V

C

Ø
6"

 P
V

C

JUNTA DRESSER 8"

V.C. Ø8" PVC
SALIDA DE LODOS

APOYOS H.S.

SALIDA DE LODOS Ø8" PVC

Tub. Pvc Ø3" Salida Biogas Tub. Pvc Ø3" Salida Biogas

PLACA GRP (Vertedor Dentado)

MEDIO FILTRANTE
TIPO ROCETAS POLIPROPILENO

FALSO FONDO
LOSA PERFORADA
H. A.

3.05

TUB. ENTRADA
Ø8" PVC

Dimenciones en Cm

3.75

(26.65) (26.65) Cota de Fondo
(26.65)

6.00

(33.45)

(32.65)

(31.45)

(26.85)

(27.35)
(27.55)

Cota de Expl.
(30.40)

(34.15)

Cota de Fondo
(26.65)

Cota de Fondo
(26.65)

Cota de Fondo
(26.65)

Cota de Fondo
(26.65)

(29.75)(29.75)

(26.85)

(33.45)

(23.95)

(29.75)

(23.95) (23.95)

(31.15)

4.50

1.20

(32.35)

Cota de Fondo
(26.65)

(26.95)

(27.45)
(27.60)

(30.90)

(31.45)
(31.30)

(31.75)

(30.90)

(32.50)

(32.65) (32.65)

(33.45)

(26.95)

Cota de Expl.
(30.40)

Cota de Expl.
(30.40)

JUNTA DRESSER 8"

V.C. Ø8" PVC
SALIDA DE LODOS

Cota de Expl.
(30.40)

Ø
8"

 P
V

C

Ø
8"

 P
V

C

Tamiz Estatico Parabolico Auto-limpiable
Paso de Ø0.75 mm  Q=50Lps
Entrada y Salida Lateral
Acero Inoxidable, 1 Und.
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ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

4.00 4.00

PORTÓN METÁLICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

2.
80

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

0.
85

0.
25

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

ZAPATA  DE MURO
 (VER DETALLE)

VIGA (BNP) DE H.A.
 (VER DETALLE)

0.
40

0.
20

0.
60

0.
25

2.
60 2.

80

VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON

L= 8.40 m (VER DETALLE)

PORTON METALICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

SISTEMA DE RODILLOS
(VER DETALLE)

2.
80

1 
1/

2'
'

0.95

4.22

TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

BARRAS 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

PUERTA PEATONAL

ELEVACION FRONTAL 
VER DETALLE RIEL

0.
45

2.
03

0.
08

0.
15

2.
76

0.
05

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16

0.
40

0.45

ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)

GUIAS ALAMBRE CALIBRE 10

0.
20

0.20

4Ø1/2"
EST.Ø3/8"@0.20

0.
15

0.
30

0.30 0.100.10

4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

0.
25

 d
b

(VER DETALLE DE RIEL)

PAVIMENTO

5Ø1/2"

0.
60

0.60

C1

5 
Ø

 1
/2

"

0.
20

0.20

4Ø3/8"
EST.Ø3/8"@0.20

SECCION VIGA

0.
25

0.
40

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

0.
20

0.45

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.60

0.15

0.
85

N.T.N.

0.
02

0.
07

0.
02

0.
02

0.02

PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

0.
22

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

DEL RODAMIENTO Ø1/2"

1/
2'

'

4"
1/2"

TUBO 3" x 1 1/2"  BARRAS 1/2"

0.10

LAMINA ACANALADA 4"x 1/2"x 3/16

0.02

PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

RODILLO

PERNO ROSCADO

Ø 1/2"

ARRANDELA

DE PRESION

TUERCA

Ø 1/2"

0.
10

0.
05

0.
05

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

0.05

0.
15

NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLUMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm

SECCIÓN A-A'

0.
25

 d
b1 BARRA 1/2"  L= 25 db

@ 1.00m INTERCALADA
DE DERECHA A IZQUIERDA

0.10

1/2"
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

A

A'

PLANTA

5Ø1/2"

0.
60

0.86

C1

5 
Ø

 1
/2

"
0.200.200.050.200.20

C1

COLUMNA C1
ESC. 1:10

ZAPATA DE COLUMNA 
ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 
ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA
ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA
ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA
ESC. 1:30

VIGA
ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 6''
ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN
ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS
ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA
ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 
ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 
ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN
ESC. 1:20
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DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA
ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 
ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLUMNA
DE JUNTA EXPANSIVA
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